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Denominación de la muestra : Pozo de Quintanar del Rey. . Primera muestra

FECHA: 3.2.82

L
RESULTADOS ANALITICOS : mg/litro

1. Cloruros expresados ' en ion Cl ..................... 49,6

2. Sulfatos expresados en ion SOL ..................... 210,9
3. Bicarbonatos expresados en ion C03H ................ 341,7

I 4. Carbonatos expresados en ion C03=• ................... 0,0

5. Nitratos expresados en ion N03 23,2

6. Nitritos expresados en ion N02 .................... 0,0

1 7. Sodio expresados en ion Na+ ..................... 12,0

8. Magnesio expresados en ion Mg ..................... 48,6

9. Calcio expresados en ion Ca . ... .. 132,3

10. Potasio expresados en ion K+ ..................... 1,5

11. Litio expresados en ion Li+ ..................... 0,0

L ANALISIS FISICO Y OTROS DATOS:

12. Conductividad a 25° C .................. 767,43

13. S6lídos disueltos .................. 819,80

14. pH .................................... 7,30

15. Grados francesas dureza ... .............. 53,00
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Denominación de la muestra: Pozo de Quintanar del Rey.. Segunda muestra

FECHA: 4.2.82.

L
RESULTADOS ANALITICOS: mg/litro

L 1. Cloruros expresados en ion Cl ...................... 42,5

L 2. Sulfatos expresados en ion SO4. ..................... 223,4
3. Bicarbonatos expresados en ion CO3H ................ 341,7

L 4. Carbonatos expresados en ion CO 3 0,0
S. Nitratos expresados en ion N03 20,0
6. Nitritos expresados en ion N02 .................... 0,0
7. Sodio expresados en ion Na+ ..................... 9,4

8. Magnesio expresados en ion Mg ..................... 58,4

9. Calcio expresados en ion Ca + ..................... 120,2

10. Potasio expresados en ion K+ ..................... 1,6

11. Litio expresados en ion Li+ ..................... 0,0

1

ANALISIS FISICO Y OTROS DATOS:

12. Conductividad a 25° C .................. 732,54

13. Sólidos disueltos .................. 817,19

14. pH ..................................... 7,30
15. Grados franceses dureza ................. 54,00
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